
Εκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Σελίδα 1 από 1            

Η ηλεκτρική εγκατάσταση παραλήφθηκε έτοιμη προς χρήση σύμφωνα

με την παρούσα έκθεση παράδοσης

Κατηγ.Εγκατάστασης                 

Εκθεση Παράδοσης Νο :12               

Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                 

Αρ.Παροχής :123-456-789

Διεύθυνση :  ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 53            

Αρ.άδειας :12345-90

Κατηγορία : Α

Ειδικότητα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

Ιδιοκτήτης            Χρήστης            

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης Ο παραλαμβάνων την έκθεση παράδοσης ιδιοκτήτης ή χρήστης

Τόπος                                                                              Ημερομηνία Τόπος                                                                              Ημερομηνία
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Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kW)
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Χώρος/τμήμα

εγκατάστασης

Αριθμός ηλεκ,

συσκευών και υλικών

 τριπλή

2 2 0

1 0

Ανιχνευτής κίνησης

Πρίζα

 σούκο 

Θερμοστάτης χώρου

Κουζίνα

Θερμοσίφωνο

Πλυντήριο

Κλιματιστικό

Ανελκυστήρας

Απλό

Πολλαπλό

> 0.5 kWΦ
ω
τι
σ
τι
κό

 σ
η
μ
εί
ο

5 2 2200

1 6000

1 3000

1 1 6000

1 1

PanellReport203   1.452.983.119


